i CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO N
M&‘Castro Daire 39Trimestre 2023

A v
Em conformidade com o Decreto-Lein.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 01/07/2023- 30/09/2023
competente (ERSAR).

Zona de Abastecimento |Vila Nova

Valores obtidos o N.2 Analises (PCQA) o
I 1 Valor Paramétrico (VP), N.2 Analises < o
Parametro Unidades |, \ Cumprimento Analises
fixado no DL 306/2007 Minimo Maximo | SUPeriores B do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Cloro livre mg CI2/l - 0,10 0,10 0 100 1 1 100
Escherichia coli {E. Coli) UFC/100 ml 0 Q 3] 0 100 1 1 100

|§acferl35 Coliformes UFC7I00 ml U 3 73 T i I T TOU
Mumera de coldnias a (22£2) °C f

Numera de colénias a (3642) ¢C

Condutividade a 202C

Cor

pH
Cheiro a 252C

Sabor a 25°C
Turvagdo

Enterococos

Amdénio

Clostridium perfringens

Manganés

Nitratos

Oxidabilidade
Ferro

Nitritos

Antiménio

Arsénio

Aluminio

Benzeno

Benzo(a)pireno

Boro

Bromatos

Célcio
Cédmio
Chumbo

Cianetos

Cloretos
Cobre

Crémio

Dureza total

1,2- dicloroetano

Fluoreto

Magnésio

Merctrio

Niquel

Total Cdlculo

Benzo(b)fluoranteno

Benzao(k)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno

Indena(1,2,3-cd)pireno

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Célculo

Tetracloroeteno

Triclorceteno

Sadio

Tri-halometanos total (THM) - Total Célculo
Cloroférmio

Bromediclorometano

Dibromoclorometano

Bromoférmio

Sulfatos

Rl e DO ERtana ] P e e
Pesticidas - Total Calculo ug/l 0,50 <0,10 (l.q.} <0,10 {l.g.) 0 100 1 1 100
2,4-D ue/l 0,10 <0,030 (L.g) <0,030 (L.g) 0 100 1 i 100
Alacloro pe/l 0,10 <0,030 (Lg.} <0,030 (l.g.) 0 100 1 1 100
Clorpirifos ug/l 0,10 <0,0300 (L.g.) | <0,0300 (l.g.) 0 ico 1 1 100
Desetilterbutilazina ve/l 0,10 <0,030 (l.g.) | <0,030(l.g.) 0 100 1 1 100
Diurdo ng/l 0,10 <0,030 (l.q.) | <0,030(.g.) 0 100 1 1 100
MCPA ng/l 0,10 <0,030 (l.q.} | <0,030(.q.) 0 100 1 1 100
Metalaxil ve/l 0,10 <0,030(l.q.) | <0,030(l.g.) 0 100 1 1 100
Terbutilazina pgfl 0,10 <0,030(lq.) | <0,030(l.g.) 0 100 1 1 100
Imidaclorpride pefl 0,10 <0,030 (L.q} <0,030 (L.q) 0 100 1 ¥ 100

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:17/08/2023 Pa-Habitacdo 2 de Vila
Nova Pardmetro-Bactérias Coliformes Causas de Incumprimento - Dosagem inadequada de reagente Medidas Corretivas - Correcdo da dosagem de reagente no

tratamento. " y
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