/@/CEI‘SH‘JG Daire CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49Trimestre 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de
analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR). 01/10/2022 a 31/12/2022
Zona de Abastecimento |Savariz
= Y Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises | . % N.2 Analises (PCQA) %
Parametro Unidades fixado no DL 306/2007 S Cumprimento b Analises

g Minimo | Maximo PENOIES do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Cloro livre mg Cl2/l — 0,21 0,21 0 100 1 1 i00
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 (4] 100 1 1 100
|Factérias Coliformes UFC/I00 mi ] )] 1] 0 100 T T 100
Numero de coldnias a (22+2) eC UFC/ml Sem alteragio 2 2 0 100 1 1 100
Numero de coldnias a (3612) 2C UFC/ml Sem alteragdo 16 16 0 100 i 1 100
Condutividade a 20¢C us/em 2500 <30 (Lg.} <30 (lg.) 0 100 1 1 100
Cor mg/l PtCo 20 <6 (l.q.) <6(l.g.) 0 100 i 1 100
pH Sorensen 26,5e<9,5 5,9 (18 £C) 5,9(18¢9C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 252C diluigdo 3 <l <1 0 100 1 1 100
Sabora 25¢C dilui¢do 3 <1 <1 Q 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80(l.9.) <0,80 (L.q.) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml Q ] 0 0 100 1 1 100
Amdnio mg NH4/1 0,50 <0,10{L.q.) <0,10 {l.g.) (o] 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFc/100ml Q ] 0 (4] 100 1 1 100
Manganés pg/l 50 <10(l.q.) <10 (l.g.) 0 100 1 1 100

Nitratos % 2

Oxidabilidade mg 02/1 50 1,0 1,0 0 100 1 1 100
Ferro pe/l 200 <40 (l.q.) <40 (l.q.) 0 100 1 1 100
Nitritos mg/INO2 0,50 <0,04 (l.g.) <0,04 (l.g.) 0 100 1 1 100
Antiménio ug/l 5,0 <1,0(lq.) <1,0 (l.g.) 0 100 1 1 100
Arsénio pg/l 10 <3,0(Lg.) <3,0(l.9.) 0 100 1 1 100
Aluminio uefl 200 23 23 0 100 1 1 100
Benzeno g/l 1,0 <0,20 (Lq.} <0,20 (lL.q.) 0 100 1 1 100
Benzola)pireno g/l 0,010 <0,0030 (l.q.) | <0,0030 (l.q.) [ 100 1 1 100
Boro mg/| 1,0 <0,0100(l.q.) | <0,0100(Lg.) [ 100 1 1 100
Bromatos pg/ix 10 <3,0(l.q.) <3,0 (l.q.) 0 100 1 1 100
Calcio mg/| - <1,0(l.q.) <1,0(lL.g.) 0 100 1 1 100
Cadmio g/l 5,0 <1,5(l.g.) <1,5(l.g.) 0 100 1 1 100
Chumbo pg/fl 10 <3,0(l.q.) <3,0(l.g.) (4] 100 1 1 100
Cianetos ng/l 50 <5(lq.) <5(l.g.) 0 100 1 1 100
Cloretos mg/l €l 250 <10(lg.) <10 (l.g.) (4] 100 1 1 100
Cobre me/l 2,0 <0,10 (9.} <0,10 (L.q.) 0 100 1 1 100
Crémio pe/l 50 <6,0 (Lq.) <6,0 (l.9.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaC03 - 60 60 o 100 1 1 100
1,2- dicloroetano pg/l 3,0 <0,750(l.q.) | <0,750(l.q.) (] 100 1 1 100
Fluoreto mg/l 1,5 <0,30(l.q.) <0,30 (l.q.) 0 100 1. 1 100
Magnésio mg/| - <0,20(l.q.) <0,20 (.g.) 0 100 1 1 100
Merciirio ne/l 1,0 <0,3 (l.g.} <0,3 (l.g.) (] 100 1 1 100
Niquel pe/l 20 <6,0 (L.q.) <6,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Total Caleulo pe/l 0,10 <0,0200 {l.g.) | <0,0200(lg.) ] 100 1 1 100
|Benm(b)ﬂuuranteno pe/l — <0,0200 {l.q.) | <0,0200 (l.q.) 0 100 1 1 100
|Benzo(k)fluoranteno pe/l - <0,0200 {,g.) | <0,0200(lq.) 0 100 1 1 100
Benzo(ghi)perileno pe/l - <0,0200 (l.g.) | <0,0200(lq.) 0 100 A 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno Hefl = <0,0200 (l.q.) | <0,0200 (l.q.) 0 100 1 1 100
Selénio pe/l 10 <1,0(l.q.) <1,0 (l.g.) o 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cilculo pefl 10 <0,30(l.q.) <0,30(l.q.) 0 100 1 1 100
Tetraclaroeteno He/flE -— <0,20 {l.q.) <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Tricloroeteno pe/l - <0,10 {l.q.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
sadio me/l 200 3,0 3,0 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Célculo pg/fl 80 1,78 1,78 0 100 1 1 100
Cloroférmio pa/l 1,28 1,29 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano ue/l — 0,49 0,49 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano pg/l - <0,10 {l.q.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
Bromoférmio pe/l - <0,20 ({l.q.) <0,20 (L.q.) 0 100 1 1 100
Sulfatos me/l 250 3,0 3,0 0 100 1 1 100
Raddo Ba/l 500 84,0 84,0 0 100 1 1 100
a -Total Ba/l 0,10 0,04 0,04 0 100 1 1 100
[Nitratos mg/TNO3 50 <IT{lq.) <IT{lq.] 0 100 1 1 100

Informagio complementar relativa A averiguagio das situag8es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Data:17/11/2022, PA: Habitagdo 2 de
Savariz Parametro: pH, Causas: Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua ,Medidas Corretivas: Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco
para a salde (parecer da AS ou auséncia de parecer).
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