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1eTrimestre 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).

SRR SRR ! o Tl 5
Zol 0 \ \ AidGe

&y -4

01/01/2023- 31/03/2023

Numero de coldnias a (22£2) °C
Namero de colénias a (36£2) °C
Condutividade a 202C

Cor

pH

Cheiro a 25¢C

Sabor a 252C

Turvacao

Enterococos

Amonio

Clostridium perfringens

Manganés
Nitratos
Oxidabilidade
Ferro

Nitritos
Antiménio

Arsénio

Aluminio

IBenzeno
Fenza(a)plreno
IBdrn
Bromatos
Calcio
Cadmio
Chumbo
Cianetos
Cloretos
Cobre
Crémio
Dureza total

1,2- dicloroetano

Fluoreto

Magnésio

Mercurio

Niguel

Total Calculo
Benzo(b)fluoranteno

| Benzo(k)fluorantenc

Benzo{ghi}perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Sadio

Tri-halometanos total (THM) - Total Cdlculo
Cloroférmio

Bromodiclorometano

Dibromaclorometano

Bromeférmio

Sulfatos

Rad3o

o -Total

Dose Indicativa total

Infcrn?qso complemsyﬁfrelativa 3 averigliagiio das situag8es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Cloro livre mg Clz/| - 0,53 0,53 0 100 1 1
Escherichia coli (€. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 B 1
Bactérias Coliformes, UFC/T00 ml 4] ] 0 0 100 T 1
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