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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

12Trimestre 2023

competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

01/01/2023- 31/03/2023

Zona de Abastecimento |Arrifana
A Valor Paramétrico (VP) Veloreohtics N.2 Analises % Nitanales PRl i
Pardmetro Unidades fixado no DL 306/2007 S pLiareai Cumprimento Andlises
Mfnimo Maximo > do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Cloro livre mg Clz/l - 0,23 0,23 0 100 1 1 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml Q 0 0 0 100 1 100
[Bactérias Coliformes UFC/100 ml 0 0 ] 1] 100 1, 00 |
Numero de col6nias a (22£2) eC UFC/ml Semn alteragdo 0 0 0 100 1 1 100
NUmera de coldnias a (36£2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 a o] 100 1 1 100
Condutividade a 202C ps/em 2500 47 a7 Q 100 1 1 100
Cor mg/l PtCa 20 <6(lq.) <6 (l.g.} 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e 59,5 6,1(18 2C) 6,1{18°C) 1 (1] 1 1 100
Cheiroa 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagio UNT 4 <0,80(l.q) | <0,80(l.q) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml o] 1] 0 4] 100 1 1 100
Amodnio mg NH4/I 0,50 <0,10 {L.g.) <0,10 (l.q.) [ 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Manganés pe/l 50 <10{l.q.) <10 (l.g.) 4] 100 1 1 100
Nitratos mg/INO3 50 74 7.4 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg 02/1 5,0 <1,0(l.g.) <1,0 (l.g.) 0 100 1 1 100
Ferro e/l 200 <40 (l.q.) <40 (Lg.) 0 100 1 1 100
Nitritos mg/I NO2 0,50 <0,04 (L.g.) <0,04 (Lg.) 0 100 1 1 100
Antiménio we/l 50 <1,0(la.) <1,0(l.g.) 0 100 1 1 100
Arsénio e/l 10 <3,0 (l.g.) <3,0(l.q.) a 100 1 1 100
Aluminio pefl 200 16 16 ] 100 1 1 100
Benzeno ue/l 1,0 <0,20(l.q.) <0,20 (L.g.) 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno e/l 0,010 <0,0030(l.q.) | <0,0030 (l.g.) 0 100 1 1 100
Boro me/! 1,0 <0,0100{l.q.) | <0,0100 (l.q.) 0 100 1 1 100
Bromatos ng/le 10 <3,0(l.q.) <3,0{l.g9.) 0 100 1 1 100
Calcio mg/l - 1,7 1,7 0 100 1 1 100
Cadmio we/l 5,0 <1,5(Lq.) <1,5(l.g.) 0 100 1 1 100
Chumbe e/l 10 <3,0(l.g.) <3,0(l.g.) "] 100 1 1 100
Cianetos e/l 50 <5{l.g9.) <5 (Lg.) 0 100 1 1 100
Cloretos mg/I Cl 250 <10{l.q.) <10 (Lg.) 0 100 1 1 100
Cobre mg/l 2,0 <0,10 (Lg.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
Crémio g/l 50 <6,0(L.g.) <6,0 (Lg.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaCO3 - 10 10 Q 100 I 1 100
1,2- dicloroetano ng/l 3,0 <0,750(l.q.) | <0,750(l.9.) i 100 1 1 100
Fluoreto mg/fl 1,5 <0,30(l.q.) <0,30(l.g.) 0 100 1 1 100
Magnésio mg/fl 2= 0,54 0,54 0 100 1 1 100
Merctirio ng/l 1,0 <0,3 (l.g.) <0,3{lLq.) 0 100 1 1 100
Niquel ueg/l 20 <6,0 (l.g.) <6,0 (l.q.) [¢] 100 1 1 100
Total Calculo pe/l 0,10 <0,0200 (l.g.) | <0,0200 (l.g.) 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno g/l - <0,0200 (l.g.) | <0,0200 (Lq.) 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno e/l <0,0200 (l.g.) | <0,0200(lLg.) o 100 1 1 100
Benzo(ghi)perileno pe/l — 20,0200 (l.q.) | <0,0200(l.q.) 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno pe/l - <0,0200(l.q.) | <0,0200(l.q.) 0 100 1 1 100
Selénio g/l 10 <1,0 (l.g.) <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo pe/l 10 <0,30(lg.) <0,30(l.g.) Q 100 1 1 100
Tetracloroeteno ue/l+ - <0,20(l.q.) <0,20 (l.9.) 0 100 1 1 100
Tricloroeteno ue/l <0,10 (Lq.) <0,10{l.q.) 0 100 1 1 100
Sédio mg/! 200 4,9 49 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo pe/l 100 1,29 1,29 0 100 1 1 100
Cloroférmio wg/l — 0,44 0,44 o 100 1 1 100
Bromodiclorometana ug/l - 0,27 0,27 0 100 1 1 100
Dibromoclorometanc nefl - 0,36 0,36 0 100 1 1 100
Bromoférmio ug/l 0,22 0,22 0 100 1 1 100
Sulfatos mg/| 250 33 33 0 100 1 1 100
Raddo Ba/l 500 <10,0 (1d.) <10,0(1.d.) 0 100 1 1 100
o -Total Ba/l 0,10 20,01 (1d) | <0,01(ld.) ) 100 1 1 100
Dose Indicativa total Y e B i FEERE e

Informagdo complementar relativa a averiguagéo d

as situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:02/02/2023 Pa-Habitacdo do Sr.
Maximo n? 1-Arrifana Parametro- PH-€ausas de Incumprimento- Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua: Medidas Corretivas- Nio foram
tomadas ;ﬁedidas por ndo ha/ve’r; risco par;a satide (parecer AS ou por auséncia de parecer)

0 Chef?/de Divisdo:

IData da publicitaciio: 28-06-2023
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