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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

39Trimestre 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembhro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de
anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

01/07/2023- 30/09/2023

competente (ERSAR).
Zona de Abastecimento |Pereird
s Valores obtidos 7 % N.2 Analises (PCl %
. : Valor Paramétrico (VP) N.2 Analises 5 (PCQA) z
Parametro Unidades fiad DL 306/2007 : vp Cumprimento Analises
il Minimo Méximo | SUPeriores do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Cloro livre mg CI2/1 - <0,10(l.q.) <0,10(l.g.} 0 100 1 1 100
Escherichia coli [E. Coli) UFC/100 ml 0 a 0 0 100 1 1 100
[Bactenas Coltormes OFC7 100 ml U EES ELS X ] I T 100

Mumero de colonias a (224£2) 2C

Mumero de coldnias a (36£2) °C

Condutividade a 202C

Cor

pH

Cheiro a 252C

Sabor a 252C

Turvagdo

Enterococos

Amadnio

Clostridium perfringens

Mitratos

Oxidabilidade

Ferro

Nitritos

Antiménio

Arsénio

Aluminio

Iaenzeno
Benzo{a)pireno

Boro

Bromatas

Calcio

Cadmio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre

Crémio

Dureza total

1,2- dicloroetano

Fluoreto

Mercirio

Niquel

Total Caleulo

|Benzo(b)fluoranteno

[Benzo(k)f[ucranteno

|Benzo(ghi)perileno

Indenol1,2,3-cd)pireno

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Céleulo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Sédio

Tri-halometanos total (THM) - Total Caleulo

Clorofdrmio

Bromadiclorometano

IDibromoclorumelano

Bromofdrmio

Sulfatos

Raddo

Pesticidas - Total Calculo ug/l 0,50 <0,03 (l.q.) <0,03 (l.gq.) 0 100 1 1 100
2,4-D ug/l 0,10 <0,030 (l.g) [ <0,030(l.q) 0 100 1 1 100
Alacloro R a1 = R

Clorpirifos pg/l 0,10 i <0,0300 (l.g.) | <0,0300 (l.q.) 0 100 1 i 100
Desetilterbutilazina na/l 0,10 <0,030(Lq.) | <0,030{l.q.) 0 1 1

Diurdo pe/l 0,10 <0,030(lq.) | <0,030(Lq.) 0 1 1

MCPA 0,10 <0,030(l.q.) | <0,030(l.qg.) 0 1 1

Metalaxil R S laEnas STt

Terbutilazina e/l 0,10 <0,030 (l.q.) | <0,030(l.q.) [1] 100 1 1 100
Imidaclorpride re/l 0,10 <0,030 (Lq) <0,030 {l.q) 0 100 1 1 100

tratamento. /
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Informagio complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:02/08/2023 Pa-Habitagdo 3 de
Eo’ﬁﬂ)_rrﬁé/‘s Causas de Incumprimento - Dosagem inadequada de reagente Medidas Corretivas - Corregdo da dosagem de reagente no

|Data da publicitagdo: 13-12-2023
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