< CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede plblica, através de
analises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).
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01/07/2023- 30/09/2023

Zona de Abastecimento |Sobrado
Valores obtidos o N.2 Analises (PCQA) 9%
v, ; Valor Paramétrico (VP) N.2 Analises i i
Parametro Unidades |, . Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo | Superiores VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Cloro livre mg Ci2/l == 0,44 0,67 [} 100 2 2 100
Escherichia cali (E. Coli) UFC/100 mi 0 0 0 0 100 2 2 100
[Baciernas Coltormes. UFC7I00 ml [4] U 1] ] 100 z Z 100
Nimera de colonias a (22£2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 27 27 0 100 1 1 100
Nimera de coldnias a (36£2) 2C UFC/mi Sem alteragdo 3 3 [} 100 1 1 100
Condutividade a 202C uS/em 2500 <30{l.g.) <30 (l.q.) 0 100 1 1 100
Cor mg/l PtCo 20 <6 (l.g.) <6 (l.g.) 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e%9,5 6,3 (212C) 6,3 (21¢9C) 1 0 1 1 100
Chefroa 252C diluicdo 3 <1 <1 4] 100 1 1 100
Sabor a 252C diluicdo 3 <1 <1 [¢] 100 1 1 100
Turvacio UNT 4 <0,80 (L.g.) <0,80 (L.g.) 5] 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml 0 0 0 o 100 1 1 100
Aménio

Clostridium perfringens

Manganés

Nitratos

Oxidabilidade

Ferro

Nitritos

Antiménio

Arsénio

Aluminio

Benzeno

Benzo(a)pireno

Boro

Bromatos

Calcio

Cadmio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre

Cromio

Dureza total

1,2- dicloroatano

Fluoreto

Magnésio

Merctrio

Niquel

Total Calculo

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)flusranteno

Benzo(ghi)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Célculo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Sadio

Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo

Cloroférmio

Bromodiclarometano

Dibromaclorometano

Bromoférmio

Sulfatos

Raddo

Informagdo complementar relativa 2 averiguagéo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:21/09/2023 Pa-Café de Sobrado

Pardmetro- PH Causas de !nx:umﬁﬁrﬁénto-\‘Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua: Medidas Corretivas- Ndo foram tomadas medidas por ndo

haver risco para a saﬁﬁe’(parecer AS ou por auséncia de parecer)
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