/A\A:_ ?Castro Daire CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 39Trimestre 2023
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede plblica, através de
analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 01/07/2023- 30/09/2023
competente (ERSAR).
Zona de Abastecimento |Vila Seca
: 3 Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro Unidades | . , Cumprimento Andlises
IoiadoingBE 862007 Minimo Maximo | Superiores VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Cloro livre mg CI2/1 - 0,10 0,10 Q 100 1 3 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml Q 0 Q Q 100 1 1 100
Bacterias Colifarmes UFC7I00 mil 4] L] T (] 100 1 T TOU
Namero de coldnias a (22£2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 5 5 0 100 1 1 100
Nimero de colénias a (3642) 2C UFC/ml Sem alteragdo 5 5 [i] 100 1 1 100
Condutividade a 202C HSfem 2500 51 51 0 100 1 1 100
Cor mg/l PtCo 20 <6(l.g.) <6(l.g.) 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e29,5 6,4 (22 2C) 6,4(222C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80(l.q.) <0,80(lg.) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml 0 1] ] 0 100 1 1 100
YT 7 T B = : i

Clostridium perfringens

Manganés

Nitratos
Oxidabilidade

Ferro

Nitritos

Antiménio

Arsénio pe/fl 10 <3,0(Lg.) <3,0(lLg.) 0 100 1 1 100

Aluminio

Benzeno

Benzo(a)pireno

Boro

Bromatos

Calcio

Cadmia

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre
Cromio

Dureza total

1,2- dicloroetano

Fluoreto

Magnésio

Mercirio

Niquel

Total Calculo

Benzo(b)fluoranteno

Benzolk)fluaranteno

Benzo(ghi)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroetena Caleulo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Sadio

Tri-halometanos total [THM) - Total Célculo

Cloreférmio

Bromodiclorometana

Dibromoclorometano

Bromofdrmio

Sulfatos

Raddo

Pesticidas - Total Célculo
2,4-D
Alacloro

Clorpirifos

Desetilterbutilazina

Diurdo
MCPA
Metalaxil
Terbutilazina

Imidaclorpride

a -Total RS i

Informag#o complementar relativa 3 averiguagio das situag8es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:17/08/2023 Pa-Habitagdo3 de Vila
Seca Parametro- pH Causas de Incimprimento- Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua Medidas Corretivas- Nao foram tomadas medidas por
ndo haver risco para a saude (parecer AS oG por auséncia de parecer)

O Chefe de Diisda: [ < Data da publicitagdo: 13-12-2023




